
一般廃棄物処理施設

の設置場所

埋立処分開始年月日

中間処理施設残渣、生活系廃棄物（可燃ごみ・粗大ごみ・不燃ごみ）、
事業系一般廃棄物（可燃ごみ・不燃ごみ）、産業廃棄物（事業系汚泥・

下水道汚泥・焼却残渣等・動植物性残渣）

内　　　　　容

１.施設概要

一般廃棄物処理施設の種類

処理能力

４.遮水工等の定期点検について

R5.3.31

許可年月日及び許可番号

稚内市新光町１７８９番地

定期点検年月日

定期点検年月日

３.擁壁等の定期点検について

平成19年10月1日

平成19年9月26日、循環第968号

面積：27,000 m2、埋立容積：258,550 m3

２.埋立重量について

埋立処分終了につき埋立なし

R5.3.31

定期検査の結果、異常ありませんでした。

定期検査の結果、異常ありませんでした。

令和5年9月　稚内市廃棄物最終処分場の維持管理状況の公表について

内　　　　　容
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(2) 地下水有害物分析年月日

上流 下流 基準値 上流 下流

mg╱L 検出されず 検出されず 0.1↓ 0.002↓ 0.002↓

0.0002↓ 0.0002↓ 0.04↓ 0.004↓ 0.004↓

0.0003↓ 0.0003↓ 1.0↓ 0.1↓ 0.1↓

0.001↓ 0.002 0.006↓ 0.001↓ 0.001↓

0.005↓ 0.005↓ 0.002↓ 0.001↓ 0.001↓

0.003 0.001 0.006↓ 0.0006↓ 0.0006↓

検出されず 検出されず 0.003↓ 0.0005↓ 0.0005↓

検出されず 検出されず 0.02↓ 0.002↓ 0.002↓

0.001↓ 0.001↓ 0.01↓ 0.001↓ 0.001↓

0.001↓ 0.001↓ 0.01↓ 0.001↓ 0.001↓

0.002↓ 0.002↓ 0.05↓ 0.005↓ 0.005↓

0.0005↓ 0.0005↓ 0.002↓ 0.0002↓ 0.0002↓

0.001↓ 0.001↓ 1.0↓ 0.01 0.025

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R5.5.8 R5.6.8 R5.7.10 R5.8.8 R5.9.4

R5.5.8 R5.6.8 R5.7.10 R5.8.8 R5.9.4

mg╱ｌ 24 25 24 23 23

mS╱m 13 14 15 13 14

mg╱ｌ 1100 1400 1500 1500 1400

mS╱m 450 570 580 570 560

mg╱ｌ 46 44 40 28 35

mS╱m 43 41 42 29 40

採取年月日

有害物質分析結果取得日

1,3-ジクロロプロペン

ベンゼン

砒素

1,1,2-トリクロロエタン

1,2-ジクロロエチレン

シマジン

テトラクロロエチレン

(5)備考

0.01↓

チオベンカルブ

塩化ビニルモノマー

23

R5.4.11

下流

全シアン 検出されない

R4.10.13

R4.12.7

0.003↓

0.05↓

チウラム

0.0005↓

0.004↓

0.01↓

検出されない

1,1,1-トリクロロエタン

0.02↓

0.01↓

1,4-ジオキサン

R4.12.7

R4.10.13

(3) 地下水有害物分析結果

鉛

５.地下水の水質検査等について

六価クロム

1,1-ジクロロエチレン

地下水有害物分析

(1) 地下水採取箇所

カドミウム

上流

1,2-ジクロロエタン ダイオキシン類（pg-TEQ╱L）

(4) 地下水水質検査項目

検査結果回答日

4月

集水管：塩化物ｲｵﾝ

13上　流：E　C　　 

下　流：塩化物ｲｵﾝ

450

29

1100

32集水管：E　C　　 

0.002↓

上　流：塩化物ｲｵﾝ

項　　　目

採　取　日

ジクロロメタン

アルキル水銀

0.01↓

検出されない

四塩化炭素

セレン

地下水有害物分析

トリクロロエチレン

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

基準値

下　流：E　C　　 

R5.4.11

項　　目

総水銀

下流採取箇所

上流採取箇所

集水管採取箇所
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(2) 放流水有害物分析年月日

放流水 基準値 放流水 基準値 放流水

mg╱L 検出されず 0.04↓ 0.004↓ 380.0↓ 13

0.0005↓ 1.0↓ 0.02↓ 5↓ ※　-

0.003↓ 0.4↓ 0.04↓ 30↓ ※　-

0.01↓ 3.0↓ 0.3↓ 5.0↓ 0.5↓

0.1↓ 0.06↓ 0.006↓ 3.0↓ 0.1↓

0.05↓ 0.02↓ 0.002↓ 2.0↓ 0.1

0.01↓ 0.1↓ 0.01↓ 10.0↓ 0.1↓

0.1↓ 0.06↓ 0.006↓ 10.0↓ 4.1

0.0005↓ 0.03↓ 0.003↓ 2.0↓ 0.05↓

0.01↓ 0.2↓ 0.02↓ 240.0↓ ※　-

0.01↓ 0.1↓ 0.01↓ 32.0↓ ※　-

0.02↓ 10.0↓ 1.4 0.5↓ 0.05↓

0.002↓ 8.0↓ 0.8↓ - -

※平成27年4月より放流先を下水道へ切り替えたため、基準を改定及び一部の項目は毎月検査（下記）を行っている。　－の項目は基準なし。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R5.5.8 R5.6.8 R5.7.10 R5.8.8 R5.9.4

R5.5.8 R5.6.8 R5.7.10 R5.8.8 R5.9.4

- 7.3 7.2 7.2 7.5 7.3

mg╱ｌ 13 6.7 9.5 4.1 6.9

mg╱ｌ 8 10 4 6 7

mg╱ｌ 46 18 25 80 56

mg╱ｌ 0.1↓ 0.1↓ 0.1↓ 0.1↓ 0.1↓

mg╱ｌ 2.0↓ 2.0↓ 2.0↓ 2.0↓ 2.0↓

mg╱ｌ 2.0↓ 2.0↓ 2.0↓ 2.0↓ 2.0↓

※平成27年4月より放流先を下水道へ切り替えたため、検査項目を一部変更した。ＣＯＤ・大腸菌削除、窒素含有量・燐含有量・ノルマルヘキサン（動物、植物）追加

ノルマルヘキサン（鉱物） 2.0↓

検出されない

0.02↓

R5.4.11

全シアン

基準値

(1) 放流水採取箇所

排水有害物分析

R4.12.7

採取年月日 R4.10.13

放流水項　　目

排水有害物分析

クロム

燐0.1↓

0.003↓

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物②動植物シスー1,2-ジクロロエチレン

亜鉛

溶解性鉄

ｱﾝﾓﾆｱ,亜硝酸硝酸化合物

ダイオキシン類  pg-TEQ╱L

4月

砒素

鉛

ほう素

0.1↓

(4) 放流水水質検査項目

銅

四塩化炭素

1.0↓

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物①鉱物

フェノール類

1,4-ジオキサン

チオベンカルブ 窒素

1,3-ジクロロプロペン

溶解性マンガン

1,1-ジクロロエチレン

1,1,2-トリクロロエタン

1,1,1-トリクロロエタン

セレン

ポリ塩化ビフェニル

有害物質分析結果取得日

ベンゼン

0.03↓

排水有害物分析

６.放流水の水質検査等について

ふっ素

チウラム

シマジン

(3) 放流水有害物分析結果

カドミウム

1,2-ジクロロエタン

六価クロム

有機燐化合物

0.5↓

総水銀 0.005↓

ｐH

1.0↓

7.4

テトラクロロエチレン

アルキル水銀

0.1↓

R5.4.11

ノルマルヘキサン（植物）

0.1↓

2.0↓

11

3.4BOD

トリクロロエチレン

0.1↓

ジクロロメタン

S S

窒素含有量

3

燐含有量

0.2↓

検査結果回答日

項　　　目

採　取　日

放流水採取箇所
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８.保有水調整池の定期点検等について

７.地下水の水質検査の結果について

定期点検年月日

定期点検年月日

９.浸出水処理施設の機能状態について

R5.3.31

定期点検年月日

R5.3.31

定期点検年月日

R5.3.31

内　　　　　容

定期検査の結果、異常ありませんでした。

10.導水管、配管等の破損防止措置について

定期検査の結果、異常ありませんでした。

内　　　　　容

R4.12.7

定期検査の結果、異常ありませんでした。

定期検査の結果、異常ありませんでした。

内　　　　　容

内　　　　　容

11.埋立容量の測定について

埋立処分終了につき埋立なし
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